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S+P+2E

Clădire propusă
Radioterapie

Clădire propusă
Ambulatoriu,

bază tratament
GRF II

GRF III

GRF II

GRF II
GRF II

GRF II

GRF II

GRF II

GRF II

SPAUCex

SPAUCex

R+SP

LEGENDĂ

Rețea gaze naturale 

Rețea electrică - LEA 0,4 kV izolat - existent

Limită de proprietate conform CU
Limite cadastrale existente 

Rețea alimentare hidranți interiori din PEHD PN10 montată 
îngropat în pământ - existent

Rețele stradale 

Rețele edilitare - apă

Rețea alimentare hidranți exteriori și branșament apă a bazinului de 
retenție din PEHD PN10 montată îngropat în pământ - existent

Rețea alimentare cu apa menajeră de la bazinul de retenție din PEHD 
PN10 montată îngropat în pământ - existent

Hidrant exterior - existentHE

Rețea canalizare apa uzată de la secția infecțioase - existent

Rețele edilitare - canalizare

Rețea evacuare apă uzată de la SP din PEHD PN6 montată îngropat în 
pământ - existent

Rețea canalizare menajeră PVC-KG - existent

Rețea recirculare apă menajeră din polietilenă 
reticulară+izolație spumă+manta HDPE - existent

Rețea canalizare apă pluvială  PVC-KG - existent

Rețea canalizare menajeră pompată - existent

Rețea gaze naturale îngropată proiectat PEID

Rețea alimentare apă caldă menajeră din polietilenă 
reticulară+izolație spumă+manta HDPE - existent

Rețea gaze naturale

Amprente construcții existente

Construcții propuse
Zone verzi amenajate

Amprente construcții existente clasate ca monument istoric 
Amprente platforme echipamente și instalații
Amprente construcții subterane echipamente și instalații

Acces incintă

Rețea telecomunicații  

Rețea electrică - LES 0,4 - existent
Rețea electrică - LES 20 kV - existent
Rețea electrică - LES 0,4 kV terț - existent

Rețele gaze medicale
Rețea gaze medicale

Rețea canalizare pluvială - AZB0 800mm - existent
Rețea canalizare menajeră - beton 1000mm - existent 

Rețea apă - fontă 600mm/ PE HD 250mm - existent 

Rețea canal unitar - AZB0 300mm - existent

Rețele edilitare - electrice

Instalație utilizare gaze naturale îngropată proiectat PEID

Rețele edilitare - termoficare
Rețea termoficare existentă 

Rețea electrică - LES 0,4 kV - propus

Rețea termoficare propusă 
Instalație încălzire subterană propusă (tur)
Instalație încălzire subterană propusă (retur)
Conductă apă caldă propusă
Conductă recirculare apă caldă propusă

Conductă apă potabilă propusă în PUZ

Conductă de alimentare cu apă a hidranților interiori propusă în PUZ

Conductă canalizare menajeră ape uzate obișnuite propusă în PUZ
Conductă canalizare menajeră ape uzate contaminate propusă în PUZ
Canalizare pluvială propusă în PUZ
Conductă de refulare ape pluviale propusă în PUZ
Stație de pompare ape uzate contaminate
Separator de nămol și hidrocarburi
Bazin de retenție și stație de pompare ape pluvialeBR+SP

SNH

SPAUC

Rezervor de acumulare și stație de pompare apă menajeră propusR+SP

Conductă de alimentare cu apă a bazinului propus de acumulare apă menajeră

N

*Rețelele edilitare propuse pot suferi modificări în etapele ulterioare de avizare/
autorizare ale proiectului, în funcție de avizele tehnice care se vor obține la faza 
respectivă.
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